6. Zarzadzajacy plywalnig terminowo przekazywal Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu we Wrzesni wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan
naprawczych w przypadku, gdy woda nie spelnialta wymagan okreslonych w
zatgcznikach nr 1 1 nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.
2016). '

7. Nadzér nad jakoscig wody na ptywalni sprawowany byl przez organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej we Wrzesni. Badania jakos$ci wody zardwno w ramach kontroli
urzedowej jak i wewnetrznej kontroli jakosci wody wykonywane byly przez Oddzial

Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Koninie.

W ocenianym okresie, woda na basenie miejskim zlokalizowanym we Wrzesni przy
ul. Gnieznienskiej 32a cechowala si¢ dobrg jakoscig mikrobiologiczna i fizykochemiczng. W
wyniku przeprowadzonych badan jakosci wody odnotowano jedynie podwyzszone zawartosci
chloroformu w wodzie z niecek basenowych oraz jednorazowo ponadnormatywna wartos¢ X
THM z niecki glebokiej (sportowej) oraz pojedynczy przypadek ponadnormatywnych
warto$ci azotanéw z dwoch niecek basenowych. Wartosci te nie nieznacznie odbiegaty od
wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w
sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na pltywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.
2016), nie stanowiac bezposredniego zagrozenia dla zdrowia 0sdb korzystajacych w pltywalni.

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni w
okresie od 18 czerwca 2018 r. do 17 czerwca 2019 r. nie stwierdzil braku przydatnosci
wody do kapieli. '

W w/w czasie oceniana bylta réwniez jako$é ciepltej wody uzytkowej w natryskach w
zakresie obecnosci bakterii z rodzaju Legionella sp. Analiza uzyskanego wyniku wykazala
spelnienie wymagan okreSlonych w zal. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015

I. poz. 2016).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni po przeanalizowaniu
powyzszych danych potwierdza, ze Wrzesifiskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrzesni

prowadzily ocene jakosci wody na basenie miejskim ,.Pazienki” zgodnie z wymaganiami
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