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Roczna ocena jakosci wody
na basenie miejskim Wrzesinskich Obiektow Sportowo-Rekreacyjnych we Wrzesni
zlokalizowanym we Wrzesni przy ul. Gnieznienskiej 32A

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14

marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.), uwzgledniajac ochrong zdrowia publicznego

dokonat zbiorczej oceny jakosci wody na basenie miejskim Lazienki, zlokalizowanym we Wrzesni przy
ul. Gnieznienskiej 32a, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. Sporzadzajac przedmiotowa
oceng wzial pod uwagg nastepujace elementy:
1. Plywalnia wyposazona jest w 2 niecki basenowe (niecki glebokiej - ptywackiej 608m?, rekreacyjnej
ze zjezdzalnia 684m>) oraz natryski. Obiekt nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pfywania
dla niemowlat i dzieci do lat 3.
2. Obiekt dziatal sezonowo w okresie letnim od czerwca do sierpnia.
3. Woda doprowadzana na basen pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wode z wodociggu
publicznego we Wrzesni. Jakos¢ wody z wodociagu miejskiego spelnia wymagania rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
4. Woda basenowa poddawana jest cyrkulacji w obiegach zamknietych. Kazda niecka basenowa
posiada zespot filtrow przeponowych, w skiad ktorych wchodzi 200 membran — ilos¢ cyklow
filtracji 3-6x/dobe. Do filtracji stosuje si¢ ziemi¢ okrzemkowa. Woda z niecek basenowych jest
dezynfekowana podchlorynem sodu.
5. Zarzadzajacy plywalnig dokonywat oceny parametrow jakosci wody na plywalni na podstawie
— biezacej obserwacji wody oraz prowadzenia dokumentacji spostrzezen ipodejmowanych
dziatan naprawczych

— systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow
pomiarow w zakresie: pH wody, potencjatu redox, stezenia chloru wolnego i zwigzanego oraz
temperatury.

6. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

— zgodnie z ustalonym harmonogramem z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
we Wrzesni

— zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
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(Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z pézn. zm.) tj. zakres badan wykonywanych w laboratorium
obejmowat parametry: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba
mikroorganizméw w 36+2°C po 48 h, Legionella sp., metnos¢, chloroform, ZTHM, azotany,
utlenialnos¢; pomiary wykonywane przez zarzadce basenu obejmowaty: pH, potencjal redox,
chlor wolny i chlor zwigzany, temperatura wody

— zgodnie z wymagana czestotliwoscia okreslona w zataczniku nr 3 do w/w rozporzadzenia,

— z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz okreslonych w zalaczniku nr 4 do
rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢
woda na ptywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z p6zn. zm.),

— w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji tj. w Oddziale
Laboratoryjnym PSSE w Koninie.

7. Zarzadzajacy plywalnig terminowo " przekazywal Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu we Wrzeéni wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatan naprawczych w przypadku,
gdy woda nie spetniata wymagan okreslonych w zatacznikach nr 1 i nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.),

8. Nadzor nad jakoscia wody na plywalni sprawowany byl przez organy Paifstwowej Inspekcji
Sanitarnej we Wrzesni. Badania jakosci wody zaréwno w ramach urzedowej jak i wewnetrznej
kontroli jakosci wody wykonywane byly przez Oddziat Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Koninie.

W ocenianym okresie, woda na basenie miejskim zlokalizowanym we Wrzesni przy ul. Gnieznienskiej
32a cechowata sig dobra jakoscia mikrobiologiczna i fizykochemiczna. W wyniku przeprowadzonych
badan jakosci wody odnotowano jedynie podwyiszona zawarto$¢ chloroformu w wodzie pobranej
z niecki basenowej glebokiej oraz systemu cyrkulacji tej niecki.

Wartosci te nieznacznie odbiegaly od wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U.
22015 r. poz. 2016 z pozn. zm.), nie stanowiac bezposredniego zagrozenia dla zdrowia o0sob
korzystajacych z basenu miejskiego, jednakze wskazywaly na potrzebe wyregulowania procesow
uzdatniania wody.

Biorac pod uwage powyzsze Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni w okresie od
1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nie stwierdzil braku przydatnosci wody do Kapieli.

W ww. czasie oceniana byta rowniez jako$¢ cieptej wody uzytkowej w natryskach w zakresie obecnosci
bakterii z rodzaju Legionella sp. Analiza uzyskanego wyniku wykazata spetnienie wymagan
okreslonych w zat. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan
jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016 z pozn. zm.),

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrzesni po przeanalizowaniu powyzszych danych
potwierdza, ze Wrzesiniskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrzesni prowadzily oceng jakosci wody
na basenie miejskim zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow oraz w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo zdrowotne 0sob korzystajacych z plywalni.

Otrzymuija: b I
1. Wrzesinskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrzesni
ul. Gnieznienska 32a, 62-300 Wrzesnia
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